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Raumtyp Datenblatt Tür Typenbezeichnung Bemerkungen
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Abwaschen x Produktion x

Analysegeräte / Zellkultur / Technik x Laborforschung x x 1400 x - x

Anlieferungszone x Gemäss Anlieferungskonzept (Severin) 

Aufbahrung x Bestattungswesen  x 1500 x x

Aufenthalt / Verpflegung x

Notfallzentrum, OP stationär, IPS/IMC, 

Normalpfelgestation, Interventionszentrum 
x

900
- -

Aussenraum 

Austischraum x OP stationär

Bedienung Geräte x

Notfallzentrum, Radiologie stationär + Notfall, OP, 

Interventionszentrum, 
x

900
x

Bedienung Geräte zu U/B hightech 

Besprechung x x

Laborforschung, Normalpflege, IPS/IMC, Notfallzentrum, 

Radiologie stationär, Chest-Pain-Unit, AAP Standard 900

Bettenwerkstatt x Geräteversorgung x 1800 x

Buffett x x Restauration 

Büro x x 900

Bürozone x x 900

Dienstkleiderausgabe x

Dienstkleider / Garderoben 

x x

800

Zugang durch Vereinzelungsschleuse 

Servicezugang / Materialtransport durch Drehflügeltüre 1.2m

Zutrttsregelung = Ein- sowie Ausschleusen mit Ausweis 

Empfang x Radiologie stationär, Notfall, Interventsionzentrum 
x

900

Entsorgung zentral x x 1500

Freezer x Laborforschung x 1200 x x (X)

Garderobeschränke mit Umkleideplatz x Dienstkleider und Garderoben, Produktion x 900 x x (X)

Gästeraum Restauration x 1200

Geräte / Technik

Notfallzentrum, Radiologie stationär, OP stationär, 

IPS/IMC, Normalpflege, Dialyse
x (x)

1300

Geschirrwaschen, Entsorgung x Restauration x (x) 1200

Hygienestation x Produktion, OP stationär 

Information Haupteingang x 900

Intensivpflegezimmer x IPS / IMC x (x) 1500 x x x

Kommissionierung Produktion, Lagerhaltung&Güterumschlag 

Korridor XXX

Zonenabschnitt (Plattform / Modul)

Normalpflege, IPS/IMC, Laborforschung, 

Interventsionzentrum, AAP, 

Brandabschnitt 

Liftvorplatz 

Küchenräume x Produktion x 1200 x

Kühlraum x Laborforschung x 1200 x x x (X)

Kühl- / Tiefkühlräume x Produktion (x) x 1000

Lager & Güterumschlag x offen

Liftschacht Lift

Material rein

x

OP stationär, Laborforschung, Normalpflege, Dialyse, 

IPS/IMC, Notfallzentrum, Radiologie stationär, Chest-

Pain, Produktion, Restauration 

x

1200

x x (X)

Medikamentenraum x

OP Stationär, Normalpflege, Dialyse, IPS/IMC, 

Notfallzentrum 
x

1200
x x (X)

Material unrein x

OP stationär, Laborforschung, Normalpflege, Dialyse, 

IPS/IMC, Notfallzentrum, Radiologie stationär, Chest-

Pain, Produktion, Restauration 

x

1200

Medizinisch-Technisches-Servicezentrum x Geräteversorgung x 1800

Wartung Medizintechnik x

Geräteversorgung  (Medizinisch-Technisches-

Servicecenter) 
x

1200

Nasszelle x Normalpflege, IPS/IMC, Notfallzentrum, Palliative Care 
x

1000

Operationssaal x OP stationär x 1600 x x x 4

Operationssaal - Sterigutkorridor x x 1200 x x

Operationssaal Hightech x OP stationär x 1600 x x x 4

Osmose-Anlage x Dialyse x x 1600 x x x (x)

Parking 2-Räder x x öffentliche Zone x 2500

Parking PW x x öffentliche Zone 

Patientenhotellerie x Notfallzentrum, IPS/IMC, Normalpflege x 1200 x x (x)

Patientenzimmer x Normalpflege x 1300

Patientenzimmer bariatrisch x Normalfplege (x) 1500

Perfusionsraum x OP stationär x 1400

Prä- / Post Aufenthalt x Radiologie stationär, OP stationär, Chest Pain Unit x 1500 x

Reinigungsraum x

OP stationär, Laborforschung, Normalpflege, Dialyse, 

IPS/IMC, Notfallzentrum, Radiologie stationär, Chest-

Pain, Produktion

x

1300

Reinigungszentrale x Geräteversorgung x 1800 x x (x)

Ruheraum x Servicedienstleistungen x 900 - - -
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221-03 Matrix Raumtypen - Türanforderungen

Bereich (Funktion) Anforderungen Türen System / Bauart ZUKO
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S2 Labor x Laborforschung 
x x

1400
x - x -

Schleuse x x

Zentralapotheke, Normalfplege, IPS/IMC, OP stationär, 

Radiologie stationär, Notfallzentrum
x

1800
x

 ISO Zimmer IPS/IMC, Normalpflege x 1500

Servicezentrale

Steigschacht x

Stellplatz Produktion, Lagerhaltung/Güterumschlag -

Stützpunkt Normalpflege, Dialyse, IPS/IMC, Notfallzentrum, 

Radiologie Stationär, Chest-Pain  
x

1100
x x x x (x)

Technik HLKS x x x x (x) Türbreite / Höhe gem. Einbringungskonzept 

Technik ICT x alle Plattformen x 1200 x x (x)

Datacenter x x 1200 x x (x)

Etagenverteiler, Arealverteiler x x 1200 x

Technik-Med x Türbreite / Höhe gem. Einbringungskonzept 

Technik-Schaltraum x Türbreite / Höhe gem. Einbringungskonzept 

Technik-Schwachstrom x x x x (x) Türbreite / Höhe gem. Einbringungskonzept 

Technik-Starkstrom x x x x (x) Türbreite / Höhe gem. Einbringungskonzept 

Terrasse x

Transportanlagen (x)

Treppenhaus x 1200

Umkleide x Radiologie stationär, Radiologie Notfall

Umschlag x

Untersuchung / Behandlung x Normalpflege, Dialyse, Notfallzentrum x X 1500 - -

Koje x Notfallzentrum x 1500 x x x - -

Untersuchung / Behandlung NPS Radiologie Stationär x 1300

Radiologie Notfall 

Chest Pain Unit / Herzkatheter 

Normalpflegestation / Dialyse 

Untersuchung / Behandlung Hightech
x

Notfallzentrum, Radiologie stationär, Radiologie Notfall, 

Chest-Pain 
x

1500

CT - (Schockraum) x Notfallzentrum - Schockraum x 1750 x 60X80 x

Radiologie Notfall 

OP stationär 

Interventionszentrum

Verabschiedung x Bestattungswesen  x 900

Verteilung intern / extern x Produktion 

Vor- / Nachbereitung x Radiologie stationär, OP stationär, Chest Pain Unit x 1500 x

Vorbereitung x Produktion

Wagenpark x Produktion -

Wartezone
x

Bestattungswesen, Notfallzentrum, Radiologie stationär, 

IPS/IMC, öffentlicher Bereich, 

Wartung Medizintechnik x x

WC x x Alle  x 800

WC IV x x Alle x 900

WC Personal 800 x x (X)

Windfang x 1800 x

Zentralapotheke x x 1500
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